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ROBERT SCHNEIDER ELEKTROANLAGEN
RINGSTRAße 6 in 94486 OSTERHOFEN

TEL.: +49 9932 9099737
FAX.: +49 9930 9099738

eMail: Robert.j.Schneider@gmx.de

-TT-Netz

N

Hauptgruppe
1.1 Hauptverteilung

E 35A

-SLS 2

5/60A

-Anbau + WG EG

PE

S2

Stromkreis: 2 / C 63A (L1, L2, L3)
PVC-Mantelleitung NYM-O 5 x 16mm²
nach Bereich: Hauptverteilung KG

nach Positon: 2
HS-Klemme Anbau 6a

PE

S3

Stromkreis: 2 / C 63A (L1, L2, L3)
Gummischlauchleitung H07RN-F 5 x 6mm²

nach Bereich: Hauptverteilung KG
nach Positon: 2

HS-Klemme Verteiler Garten

PE
von HES

S4

Stromkreis: 2 / C 63A (L1, L2, L3)
PVC-Mantelleitung NYM 4 x 10mm²
nach Bereich: Hauptverteilung KG

nach Positon: 2
HS-Klemme UV KG + PV

PE
von HES

S1

Stromkreis: 2 / C 63A (L1, L2, L3)
PVC-Mantelleitung NYM 4 x 10mm²
nach Bereich: Hauptverteilung KG

nach Positon: 2
HS-Klemme UV WG EG

L1.1.1

L2.1.1

L3.1.1

S3
Hauptschalter

63A
UV Garten

S4
Hauptschalter

63A
UV KG + PV

S1
Hauptschalter

63A
UV Wohnung EG R.6

S2
Hauptschalter

63A
UV EG Anbau R.6a

-P1
Fronius

Smartmeter 63A

-NOTSTROMUMSCHALTUNG
NETZSCHÜTZ

-NOTSTROMUMSCHALTUNG
LASTSCHÜTZ

-K2

-K1

 

- NYM-J 1x16
   von HES 

-K3

-F1 Steuer-
sicherung

Z2

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

N N

-K1 -K2 -K4 -K5

21

22

NETZTRENNUNG BEI NOTSTROMVERSORGUNG
K1,2,4,5 Darstellung in NOTSTROMBETRIEB

K3 Darstelling in NETZBETRIEB

A2

A1

-K3

 
 

IO 0

D +

-

D +

-
D -D - von 

Fronius
 SYMO Hybride

H07U-K 1,5 on

H07U-K 1,5 onH07U-K 1,5 sw

ÜBERSPANNUNGS-
SCHUTZ

DEHNSHIELD TT

K1

K2

K4

K5K3

5 + 4

FINDER
RELAIS

ABB
ESB
20-11

ABB
ESB
20-11

ABB
ESB
40-40

ABB
ESB
40-40

K4 K5

PE in UV KG

N in UV KG

2 4 6 8

1 3 5 7

von Fronius SYMO Hybride

K4 und K5
 in UV KG

25/0,03A

N

-X1.1

PE

3

Stromkreis: 3 / B 16A (L3)
PVC-Mantelleitung NYM 3 x 1,5mm²

nach Bereich: KG
nach Positon: 3

Waschmaschine WG EG in Waschen

B 16A

-X1.1

PE

3

Stromkreis: 3 / B 16A (L3)
PVC-Mantelleitung NYM 3 x 1,5mm²

nach Bereich: KG
nach Positon: 3

Trockner WG EG in Waschen

B 16A

K3 aktiviert
 = NOTSROMBETRIEB

-RCD 1

1.1 1.2

N

N

L3 L3

3

1

/2.1

/2.1

/2.1
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ROBERT SCHNEIDER ELEKTROANLAGEN
RINGSTRAße 6 in 94486 OSTERHOFEN

TEL.: +49 9932 9099737
FAX.: +49 9930 9099738

eMail: Robert.j.Schneider@gmx.de

L1.1.1

L2.1.1

L3.1.1

Hauptgruppe
1.1 Hauptverteilung

E 35A

-SLS 3

5/60A

-Wohnung OG

N

 

Abgang ZUL 
PVC-Mantelleitung 4 x 10 mm²

Wohnung OG

25/0,03A

-RCD 2

N

-X1.1

PE

5

Stromkreis: 5 / B 16A (L3)
PVC-Mantelleitung NYM 5 x 1,5mm²

nach Positon: 5
Waschmaschine WG OG in Waschen

B 16A

-2.1

-X1.1

PE

5

Stromkreis: 5 / B 16A (L3)

nach Positon: 5
Reserve Kellerabteil

B 16A

-2.2

L1.1.1

L2.1.1

L3.1.1

-Hauptleitungsklemme N PE

PE

N

L3 L3

3

2

/1.16

/1.16

/1.16

weitere Leitungen
an Haupleitungklemme (HKL)
 UV WG OG NYM-O 4x10 mm²
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ROBERT SCHNEIDER ELEKTROANLAGEN
RINGSTRAße 6 in 94486 OSTERHOFEN

TEL.: +49 9932 9099737
FAX.: +49 9930 9099738

eMail: Robert.j.Schneider@gmx.de

Zuleitung

Hauptleitungs-
klemme
NETZ

UV KG

NMY-O-Leitung
4 x 10 mm² + 1 x 16 mm²1 2 3

-W5

N PE

ABB
 F204- 40/0,3

ABB
S204-B16

PE

 

Fronius Symo Hybride 5-0-3 S
PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5mm²

Bereich: Unterverteilung KG
AN SICHERUNG / KLEMMBLOCK

UV KG

ABB
S204-B16

PE

 

Fronius Symo 5-0-3 M
PVC-Mantelleitung NYM-J 5 x 2,5mm²

Bereich: Unterverteilung KG
AN SICHERUNG / KLEMMBLOCK

in UV KG

-RCD 5

-5.1 -5.2

N

- NYM-J 1x16
   von HES 

L1.2.1

L2.2.1

L3.2.1

3

3


